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1.675 112.20

473.00

473.25 473.87

473.75

473.70

473.70

473.70

473.70

474.60 474.60

474.95

474.60

474.95

474.60

473.00

474.55

474.50

473.60

473.70

473.90

474.30

473.49

473.80

OK Grenzstein 474.64 OK Terrain 474.20

 474.71

OK Terrain 473.96

Terrain
 473.70

Terrain
473.19

OK Rinne 473.66

Terrain
473.67

OK Terrain 474.42

Terrain
473.44

Terrain  473.77

474.62

474.62

Terrain 474.20

474.71

Terrain
473.55

Terrain
473.24

Terrain 473.48

Terrain besth. 473.47

OK Rinne 473.66

473.715

Terrain
473.19

Schlüsselrohr Feuerwehr

Terrain -0.38Terrain  -0.25

Terrain -0.38 Terrain neu: -0.675

Terrain besth. ±0.00
Terrain neu: -1.26

Terrain ±0.00
Terrain besth.  +0.10
Terrain neu: -0.15

Terrain besth.  -1.30
Terrain neu: -1.30

Terrain besth.  -1.30
Terrain neu: -1.30

474.85

473.87

Schlüsselrohr Feuerwehr

OK Belag  474.62m ü.M .

Maschendrahtzaun
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Betonplatte
OK: -0.16

Überdachung vom
Haupteingang

neue Trennwand
mit Sandwichpaneelen

neue Trennwand
mit Sandwichpaneelen

Ampelanlage

OK Gelände neu:
-1.18 = 473.44 m.ü.M.

Terrain besth.
-1.18/ 473.44

Terrain besth.
-0.90/ 473.72

OK Gelände neu:
-1.28 = 473.34 m.ü.M.

OK Gelände neu:
-1.195 = 473.425 m.ü.M.

OK Gelände neu:
-1.28 = 473.34 m.ü.M.

OK Gelände neu:
-1.195 = 473.425 m.ü.M.

-0.02

-1.00 / 473.62

Umbau Andockstellen
Alt:  Minidock
Neu:  Anpassrampe

Umbau Andockstellen
Alt:  Minidock
Neu:  Anpassrampe

OK Gelände neu:  -1.28 = 473.34 m.ü.M.
OK Gelände besth: -1.39 = 473.23 m.ü.M.

OK Gelände neu:  -0.18 = 474.44 m.ü.M.
OK Gelände besth: +0.38 = 475.00 m.ü.M.

OK Gelände neu:  -1.00  = 473.62 m.ü.M.
OK Gelände besth: -1.075 = 473.545 m.ü.M.

OK Gelände neu:  -1.195 = 473.425 m.ü.M.
OK Gelände besth: -1.52 =  473.10  m.ü.M.

OK Gelände neu:  -1.28 = 473.34 m.ü.M.
OK Gelände besth: -1.39 = 473.23 m.ü.M.

OK Gelände neu:  -1.195 = 473.425 m.ü.M.
OK Gelände besth: -1.52 =  473.10  m.ü.M.

OK Gelände neu:  -1.30 = 473.32 m.ü.M.
OK Gelände besth: -1.62 = 473.00  m.ü.M.

AK Fassdenflucht OG

WC mech.
Lüftung

Abgasrohr
Notstrom

Terrain besth.
-1.02 / 473.60

Terrain besth.
-1.02 / 473.60 Terrain besth.

-0.82 / 473.80

Terrain besth.
-0.82 / 473.80

Terrain besth.
-1.42 / 473.20

Terrain besth.
-1.42 / 473.20

Terrain besth.
-1.42 / 473.20

Terrain besth.
-1.02 / 473.60

Terrain besth.
-0.82 / 473.80

Terrain besth.
-0.52 / 474.10

Terrain besth.
-0.02 / 474.60

Terrain besth.
+0.38 / 475.00

Terrain besth.
+0.58 / 475.20

Terrain besth.
+0.38 / 475.00

Terrain besth.
-1.12/ 473.50

Terrain besth.
-1.02/ 473.60

Terrain besth.
-1.22/ 473.40

Terrain besth.
-1.54/ 473.08

Terrain besth.
-1.49/ 473.13

Terrain besth.
-1.46/ 473.16Terrain besth.

-0.38 / 474.24

AussenWand UG

AK Fassdenflucht OG

AussenWand UG

Flächen Aussenbereich:
LKW - befahrbar: 6850m2

PKW - befahrbar: 2'440m2

Grünfläche:   6'225m2
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Schnellauftor

SchnellauftorSchnellauftor

Schnellauftor Schnellauftor Schnellauftor Schnellauftor

Pylon gem.Detailblatt Stotz AG

Installationsschacht

OK F.B.: ±0.00
OK R.B.: -0.06

Geländer
H: 1.10m

Ge
län

de
r

H:
 1.

10
m

Br
üs

tun
g H

: 1
.10

m

2% Gefälle
Asphalt
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2% Gefälle
Asphalt

1% Gefälle
Beton
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13 Velo-PP

Hochpunkt 474.80
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Steigzone Elektro
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Betonplatte B: 4.00m

Betonplatte B: 4.00m

Nutzlast 20KN / m2

Nutzlast 50KN / m2

Regallager ca. 335 Palettenplätze auf Kommissionierebene

Bl
oc

kla
ge

r S
ch

ne
lld

re
he

r

Ho
ch

pu
nk

t 4
73

.87

2%

2%

2%
 G

efä
lle

Ge
fäl

le 
an

ge
pa

ss
t / 

1 -
 6%

1%
1%

1%
2%

5%
 G

efä
lle

6%

Geländer H: 1.10m
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Gesamtmass Gebäude

Rücksprünge Gebäude

Achsmasse
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Regallager H: ca. 7.00m

Versickerungsmulde
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Zufahrt AEH

Geländer H: 1.10m
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: 1
.10

m

5'000kg

5'000kg

Entwässerungsrinne

6%
12

%
14

.3%

OK F.B.: ±0.00 = 475.00m.ü.M.
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24 Zweirad-PP

24 Zweirad-PP

Steigzone Lüftung

Belag Asphalt

Belag Verbundstein

Belag Beton

Belag Beton

Belag Beton

12301

Bereich: gekühlt 3-5°

Bereich: gekühlt 18°

Bereich: ungekühlt
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hn
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Hydrant

Belag Schotterrasen

Belag Schotterrasen

Kiesstreifen

Winkelplatten

neue Betonplatte B: 4.00m

Belag Schotterrasen

gesamtes EG OK F.B.: ±0.00 = 475.00m.ü.M.

1%
2%

Entwässerungsrinne OK -1.30 / 473.32

Belag Asphalt

4.5
%

2.3
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2%
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2%
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D
Vertikalförderer

Leerpalettenpuffer

A B

10
 Z
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PP

Racking
Gangwechsel

Gangwechsel
Racking

Racking

Vertikalförderer

Ladestationen Stapler

Temperatur 3-5°

Temp 3-5°, 75% Luftfeuchte

Temp 3-5°, 75% Luftfeuchte

Temp 4°, 90-100% Luftfeuchte

Temp 7-8°, 70-80% Luftfeuchte

Temp 8-10°, 70% Luftfeuchte

Temp 12°

Temp 3-5°, 75% Luftfeuchte
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Neubaubereich Innen schwellenlos und niveaugleich
Maximale Schwellenhöhe bei Gebäudezugängen 25mm
OK. FB. Neubau Erdgeschoss ±0.00 = 474.62 m.ü.M.
Bodenaufbau:
- Hartbeton 2cm
- Betondecke gemäss Statik

Alle Innentüren
min 90x200cm lichter Durchgang
gem. VKF

2.76 x3.002.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 2.76 x3.00 1.08x2.261.08x2.261.08x2.261.08x2.261.08x2.261.08x2.26

1.0
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2.2
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2. 3
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1.08x2.261.08x2.26
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8

Geländer Höhe 1.10m
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m

Bodenfläche Büro =   13 m2
Fensterfläche min.1/8 BF = 1.62m2

1.00 x 2.00 x 2 =  2.00m2

Total:       2.00m2
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üs

tun
g H

: 1
.10

m Fassadenaufbau
- Sandwichpaneele mit
PU-Kern 180mm
- Stahlkonstruktion
gemäss Statik

Fassadenaufbau
- Sandwichpaneele mit
PU-Kern 180mm
- Stahlkonstruktion
gemäss Statik
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Gewässerraum
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002
Leergebinde / Entsorgung
BF:2’752.34 m2

Warenausgang Getränke / Crossdocking
BF:1’627.71 m2

008
Kühlraum
BF:307.51 m2

Kühlraum
BF:563.65 m2

006
Kühlraum
BF:186.03 m2

005
Kühlraum
BF:140.54 m2

004
Kühlraum
BF:140.09 m2

Lift
BF:6.72 m2

030
Aussenbereich Technik (offen)
BF:120.02 m2

FF: 0.00 m2

Schalter
BF:8.65 m2

026
WC D.
BF:2.24 m2

FF:0.00 m2

025
Schleuse
BF:5.36 m2

FF:0.00 m2

027
WC H.
BF:2.19 m2

FF:0.00 m2

Kommissionierlager
BF:1’286.95 m2

FF: 4.62 m2

Anlieferung/Bereitstellung/
BF:2’147.32 m2

FF: 39.27 m2
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Büro
BF:21.60 m2

FF: 5.94 m2

Büro
BF:21.25 m2

FF: 5.94 m2

Büro
BF:41.46 m2

FF: 5.94 m2

Büro
BF:12.39 m2

FF: 2.64 m2

Technik
BF:5.75 m2

WC D.
BF:3.98 m2

WC H.
BF:4.43 m2

Ausguss
BF:5.50 m2

Schalter
BF:13.72 m2

Raucherecke
BF:23.86 m2

Treppe
BF:16.46 m2

Warenlift
BF:18.44 m2

Warenlift
BF:19.53 m2 Treppe

BF:14.51 m2

Vorpl.
BF:3.25 m2

Sitzung Traveco
BF:21.60 m2

FF: 5.94 m2

WC D
BF:9.91 m2

Stuhllager
BF:8.09 m2

WC H
BF:9.48 m2

Aufenthalt
BF:108.17 m2

Büro
BF:32.50 m2

Sanität
BF:17.78 m2

Waschen H.
BF:19.26 m2

Du. D.
BF:7.21 m2

Umkleiden Herren
BF:99.66 m2

WC D.
BF:7.10 m2

WC H.
BF:12.44 m2

Putz
BF:4.04 m2

Umkl. D.
BF:18.54 m2 Hauswart

BF:22.34 m2

Erschliessung
BF:54.92 m2

Umkl. D.
BF:11.17 m2

Flur
BF:17.49 m2

Treppenhaus
BF:22.83 m2Lift

BF:2.88 m2

Aufenthalt Erweiterung
BF:29.90 m2

FF: 5.94 m2

Regenerierküche
BF:13.79 m2

FF: 1.48 m2

Schulungsraum / Verpflegung
BF:147.54 m2

FF: 41.58 m2

Vorbereich / Buffet
BF:55.49 m2

FF:10.39 m2

Korridor
BF:35.64 m2

Wareneingang / Warenausgang Traveco
BF:646.01 m2

0.05
Multishuttle-Lager
BF:1’020.44 m2

0.07
Wareneingang
BF:749.11 m2

0.11
Früchte + Gemüse
BF:724.54 m2

0.15
Büro Warenausgang
BF:12.61 m2

0.14
Warenausgang
BF:2’003.51 m2 0.08

Büro Wareneingang
BF:12.18 m2

0.01
Treppenhaus 1
BF:31.08 m2

0.02
Treppenhaus 2
BF:15.29 m2

0.03
Treppenhaus 3
BF:15.29 m2

0.16
Aufenthalt Raucher
BF:19.93 m2

0.20
Flur
BF:21.70 m2

0.17
WC D.
BF:10.16 m2

0.18
WC H.
BF:9.35 m2

0.19
Putzraum
BF:3.77 m2

0.13
Förderanlage/Verdichtung/Puffer
BF:391.36 m2

0.06
Wartungsbühne
BF:92.05 m2

0.04
Warenlift
BF:11.70 m2

0.21
Disponibel
BF:21.12 m2

0.10
Saison-Kühlraum
BF:469.05 m2

0.09
Salat-Kühlraum
BF:433.22 m2

0.12
Bananen
BF:64.32 m2

0.22
Staplerladeraum
BF:183.86 m2

0.21
Überdeckter Bereich
BF:1’100.13 m2

neue Verbindungstüre
- Gebäudehülle Sandwichpaneele
- Stahltüre aussen
- Schnellauftor innen

Maschendrahtzaun
analog Bestand!
Position gem.
Angabe Bauleitung
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Versickerungsmulde
gem. Versickerungskonzept

475.00

476.00

477.00

478.00

An
pa

ss
un

g a
n N

ac
hb

ar
gr

un
ds

tüc
k m

it B
ös

ch
un

g g
em

äs
s S

ch
nit

tpl
än

en

Temp. 10°C

Temp. 2°C

Temp. 12°C

Temp. 5°C

Temp. 8 - 10°C

Durchfahrt => Verkehrsregelung mit  Ampelanlage

H

Ergänzung Bepflanzung
gemäss ursprünglicher
Pflanzliste:
carpinus betulus
ligustrum vulgarae
cornus mas
crataegus monogyna
euonymus europaeus
cornus sanguinea
coryllus avellana
viburnum lantana

A

B

C

D

E

F

G

I

1

H

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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